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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5814/2025
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Hydrant nadziemny DN80 PN16/10 typ A wg: PN-EN 14384:2009.

Oznaczenie producenta: 855 DN80 PN1i6
CNBOP-NIG

Materiat giowicy: - zeliwo EN-GiS-400-15 lub EN-GJL-250

Materiat kolumny
7

- Stal S235jRH lub deliwo EN-GJS-400-15, Stal nierdzewna 1.4301

Materiat komory zaworowej - zeliwo EN-GJS-400-15 lub EN-Git 250

Nasady boczne -2x75

srednica nominaina = -80mm

Gtebokos¢ zabudowy SSS -1000, 1250, 1500, 1800 mm ~~=
Cisnienie nominaine = 1,0/1,6 MPa

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
~

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Soraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa_publicznego jub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U.z 2010 r.
nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 ©. poz. 2282} wyrdb powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki
dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

st. bryg. dr hab. inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 13 pazdziernika 2025 r.
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